Fjenneslev Vandvark

Beredskabsplan

vandforsyning



FJENNESLEV VANDVZARK

BESTYRELSE

Formand: Ib Chr. Larsen, Alstedvej 21,
4173 Fjennesley, tif. 21 42 83 53

Naestformand/vandvaerkspasser
Egon Madsen, Dagmarvej 2,

4173 Fjenneslev, tif. 57 80 92 16/21 46 00 36

@vrige medlemmer af bestyrelsen:
Knud Ove Andersen, Ringstedvej 100,
4173 Fjenneslev, tif. 57 80 91 83

Niels Schack, Fjenneslevmaglevej 39,

4173 Fjenneslev, tif. 22 78 93 83/2782 51 89

Chr. Olsen, Ringstedvej 172,
4173 Fjenneslev, tif. 29 60 98 68




ALARMERINGSLISTE

Ved: Fare for forurening, trusler om sabotage, store

ledningsbrud, konstateret ledningsbrud og

udfald pa veerket
Kontakt:

Formand: Ib Chr. Larsen, Alstedvej 21, 4173 Fjenneslev
TIf. 2142 83 53

Vandvaerkspasser: Egon Madsen, Dagmarsvej 2,
4173 Fjenneslev
TIf. 578092 16 —2146 00 36
(Hans Bak 40 61 84 04)

Fjenneslev Vandvaerk: 57 80 93 21




ENTREPEN@RER

Erik Hansen, Tornmarksvej 1, 4173 Fjenneslev
TIf. 57809376 —-4013 7195
Kaj Andersen —TIf. 40 45 71 05

ELEKTRIKER
Jens Eriksen —TIf. 31 4952 54
J & L Elektrik —TIf. 58 26 1266 —-30640044-208776 04

SMED
| Peter Madsen (Danvatec) —TIf. 25 78 73 50
Danvatec —TIf. 2062 73 50
Ib Nordmark ~TIf. 40 37 38 03
Sorg VVS —TIf. 57 83 20 90




VANDPR@VER
Eurofin —TIf. 70 22 42 66

VANDMALERE

Flonidan —TIf. 40 34 48 91

LEVERAND@RER
Vandtech (rgr og fittings) TIf. 86 35 23 00
Bdr. Dahl, Ringsted —TIf. 57 66 07 00




Side 4 a

TELEFONLISTE
SOR® KOMMUNE

Sorg Kommune —TIf. 57 87 60 00
Tilsynsfgrende: Chr. Holst — TIf. 57 87 63 57
Sorg Forsyning — TIf. 57 87 08 00 (Omstiller til

vagttelefon uden for abningstid!)

Frederiksberg Vandveerk — TIf. 57 83 40 70 —
20331115
Bjernede Vandvaerk — TIf. 57 84 51 20— 29 41 32 45

N@DFORSYNING

Sorg Forsyning — TIf. 57 87 08 00 (Omstiller til
vagttelefon uden for abningstid!)




Side4b

TELEFONLISTE

ASSISTANCE
Alarm—-112

Vestsjeellands Beredskab —TIf. 44 22 71 12
Politi— 114

Falck Vagtcentral — Tif. 70 10 20 30
Embedslaege — TIf. 70 15 50 00
Miljgstyrelsen —TIf. 72 54 40 00

Slagelse Sygehus — Tif. 58 55 90 00

Seas- Nve —TIf. 7029 29 00

Regional Radio Naestved —TlIf. 55 75 34 00
TV @st — TIf. 55 36 56 56

Skadeservice Danmark —TIf. 70 11 21 12
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FIJENNESLEV HANDLINGSPLAN

VANDVARK Stop boringer ved
BEREDSKABSPLAN Pludselig forurening
Handling
1. Alarm indgéaet

- Stop samtlige boringer.

El-tavle pa varket.

2. Oversigt over forurening

1 samarbejde med embedslegen konstateres i hvilke
boringer der er forurening. Eventuelt hvilke boringer
der kan startes igen.

3. Fordeling af boringer

Boring nr. 1 beliggende ved vandvaerket
Boring nr. 2 beliggende ved Sasserbrovej

Boring nr. 3 beliggende ved Skelbaskvej

4. Ovrige foranstaltninger

- Eventuel nedforsyning fra Sorg Vandforsyning.

Brond ved T-kryds Skelbaekvej / Slaglilleve;

5. Udbedring af skaderne

AFSNIT

Udfert kl.

SIDE5

Init




~ FJENNESLEV  HANDLINGSPLAN  AFSNIT
VANDVARK Ved konstateret ~____ SIDEG6 -
BEREDSKABSPLAN forurening

Handling Udfert kl.  Imit
1. Alarm indgiet
Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom.

Ved telefonisk henvendelse fra forbruger - noter navn og
adresse, og sperg om symptom og eventuelle skader

2. Varsling
Ansvarlig teknisk personale varsles, jfr. Vagtliste

Driftsbestyrer eller VVS mester disponerer mandskab.
Embedslagen varsles og beredskab alarmeres. (tryk 112)

3. Oversigt over konsekvenser

Konsekvenserne af at afspeerre rdvandsledninger til berorte
boringer fremgér af handlingsplan stop boringer

4. Lokalisering og afvaergeforanstaltninger

Berarte virksomheder og forbrugere orienteres om afbrydelsen.
Dette arbejde vil blive koordineret af indsatslederen.

Kontakt lokal radio og lokal tv i samrdd med embedslegen.
Etablering af nedforsyning. Se side 5 nr. 4.




FJENNESLEV HANDLINGSPLAN
VANDVARK
BEREDSKABSPILAN Ved stremudfald

Handling

1. Alarm indgaet

Noter tidspunktet for meldingen.
Ved telefonisk henvendelse fra forbruger - noter navn og
adresse, og der sperges om omfang og eventuelle skader

2. Undersogelse af omfang

Konstater hvor stort et omride der mangler strom.

3. Kun Vandvaerket mangler strom

Underseg interne sikringer, monter evt. nye.
Hvis dette ikke hjelper - tilkald elektriker.

4. Hele byen mangler strem

Kontakt SEAS for at hare om det tager lang tid inden man
kan forvente strem igen.

Kontakt til SEAS kan evt. etableres via elektriker

der har hemmligt nr. til el-selskabet.

5. Langerevarende stromafbrydelse

Kontakt Falck for levering af nedstremsgenerator.

Falck vil ogsé kunne levere vand i dunke til institutioner
og sterre dyre-bes@tninger.

Kontakt evt. det civile beredskab, militeret, eller

storre entreprengrfirmaer.

Se side 5 nr. 4, ovrige foranstaltninger:

AFSNIT
SIDE 7

Udfert kl.

Init




FJENNESLEV HANDLINGSPLAN
VANDVARK

BEREDSKABSPLAN Ved leekager

Handling

1. Alarm indgaet
Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom.

Ved telefonisk henvendelse fra forbruger - noter navn og
adresse, og der sperges om omfang og eventuelle skader.

2. Varsling

Ansvarlig teknisk personale varsles jfr. vagt/iste.
Driftsbestyrer eller VVS-mester disponerer mandskab.

3. Oversigt over konsekvenser

Konsekvenserne af at afspaerre forsyningsledningen til
berarte omrade vurderes.
Vurdering af vandskadereducerende tiltag.

4. Lokalisering og afspaerring

Lzkagen lokaliseres, eventuelt ved hjeelp af lekageudstyr.
Fortegnelse over udstyr fremgdr af telefonliste, leje/lan af
hjeelpeudstyr.

Berorte virksomheder og forbrugere orienteres om afbrydelsen.

Etablering af nedforsyninger.
Se side 5 nr. 4, avrige foranstalininger:

5. Udbering af skade

Udfert kl.

Init




FJENNESLEV
VANDVARK
BEREDSKABSPLAN

Handling

1. Alarmér pa 112

HANDLINGSPLAN

Ved trusler om sabotage

Udfert kl.

Init




FJENNESLEV HANDLINGSPLAN AFSNIT
VANDVARK ~ SIDE10 _
BEREDSKABSPLAN For klordesinficering

NB!! Var opmserksom p4 forskel pa blegevand og klor-essens:
Klor-essens indeholder ca. 130 g aktivt klor pr. liter
Blegevand indeholder ca. 10 g aktivt pr. liter.

Tanke, hydroforer, filtre, ledninger m.m.

1/2 liter klor-essens (15% natriumhypoklorit) pr. m®.

Manuel afvaskning

15 ml klor-essens pr. 10 liter vand.

Brende
2-3 liter klor-essens pr. m?°.

Boringer

Er boringen forsynet med dykpumpe, ber denne tages op og renses for eventuelle jernbakerier
og okker inden desinfektionen.

3 liter klor-essens blandes med 100 liter vand.

Disse 100 liter fordeles i 3 omgange fra den nederste del af boringen til dens top gennem et
rer, som man forer ned 1 bore-rgret. Den sidste del haldes i fra oven.

Derefter forbindes bore-roret med pumpen, og der pumpes indtil der er klorlugt
ved afgangen. Pumpen standses, og det hele star urert til naste dag.




FJENNESLEV
VANDVARK
BEREDSKABSPLAN

Handling

1. Forberedelse

HANDLINGSPLAN
Ved indkobling af
krisevandforsyning

Kontakt Sorg Vandforsyning for aftale

2. Praktisk handling

Luk skydeventiler efter flowmaélere i pumperum.
Aben ventil (forbindelse til Sorg) ved broen

Slaglillevej / Skelbackvej.

Abn ringforbindelse til kirkebyen (brend ved

Tormmarksvej 2).

AFSNIT
SIDE 11

Udfert kl.

Init




